Grabenquerschnitt fur den Rohrleitungsgraben
zur Verlegung des Wasserhausanschlusses

125,00

Anschlussverlauf: kiirzester Weg von der
Hauptleitung zum Hausanschlussraum

|
Hausan-

schlussraum

\

20,00

10,00

Mindestbreite 60 cm

A

Durchmesser des Wasserhausanschlusses im Normalfall 40-63mm
Mindestabsténde :

40 cm zu Fundamenten

40 cm zu Kabeln, Gas- und Fernwarme bei Parallelverlegung
20 cm zu Kabeln, Gas- und Fernwarme bei Kreuzung

2,5 m zu Baumen (Stammmitte)

1,0 m zu Abwasserleitungen, wenn Trinkwasser tiefer liegt (Achse)
20 cm zu Abwasserleitungen wenn Trinkwasser gleich oder hdher liegt

Bei nicht vermeidbarer Unterschreitung der Mindestabstande sind
besondere SchutzmalRnahmen wie z.B. Schutzrohre erforderlich!



